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OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y DE 
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

Módulos formativos
MF0816 OPERACIONES DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION Y DOMOTICAS 

EN EDIFICIOS
150h

UF0538 MONTAJE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION EN EDIFICIOS 80h

UF0539 MONTAJES EN INSTALACIONES DOMOTICAS EN EDIFICIOS 40h
UF0540* PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y MEDIAMBIENTALES EN LAS OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE 

DE INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS
30h

MF0817 OPERACIONES DE MONTAJE DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 180h

UF0540* PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y MEDIAMBIENTALES EN LAS OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE 
DE INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

30h

UF0541 CARACTERIZACION DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS BASICOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
EN EDIFICIOS

80h

UF0542 MONTAJE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS EN LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACION EN EDIFICIOS 70h

MP0118 MODULO DE PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE OPERACIONES AUXILIARES DE 
MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

80h

Notas:
OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y DE 
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS (ELES0208)

MF0816_1: Operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios 
(120h)
                 UF0538: Montaje de elementos y equipos de instalaciones eléctricas de baja tensión en 
edificios (80h) FRANCISCO CANO
                 UF0539: Montajes en instalaciones domóticas en edificios (40h) FRANCISCO CANO
MF0817_1: Operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones (180h)
                 UF0541: Caracterización de los elementos y equipos básicos de instalaciones de 
telecomunicación en edificios (80h) NARCISO MURCIA
                 UF0542: Montaje de elementos y equipos en instalaciones de telecomunicación en edificios 
(70h) NARCISO MURCIA
                 UF0540: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las operaciones auxiliares 
de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones                               en edificios 
(30h) NARCISO MURCIA
MP0118: Módulo de prácticas profesionales no laborales (80h) NARCISO MURCIA

Perfil del alumno: UF0538 MONTAJE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA 



TENSION EN EDIFICIOS

NO SE REQUIERE FORMACION BASICA INICIAL

UF0539 MONTAJES EN INSTALACIONES DOMOTICAS EN EDIFICIOS

NO SE REQUIERE FORMACION BASICA INICIAL

UF0540* PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y MEDIAMBIENTALES EN LAS 
OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y DE 
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

NO SE REQUIERE FORMACION BASICA INICIAL

UF0540* PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y MEDIAMBIENTALES EN LAS 
OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y DE 
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

NO SE REQUIERE FORMACION BASICA INICIAL

UF0541 CARACTERIZACION DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS BASICOS DE INSTALACIONES 
DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

NO SE REQUIERE FORMACION BASICA INICIAL

UF0542 MONTAJE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS EN LAS INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACION EN EDIFICIOS

NO SE REQUIERE FORMACION BASICA INICIAL

MP0118 MODULO DE PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE OPERACIONES 
AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y DE 
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

NO SE REQUIERE FORMACION BASICA INICIAL

Perfil del profesor: UF0538 MONTAJE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA 
TENSION EN EDIFICIOS

Titulación requerida:
• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros titulos equivalentes.
• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el titulo de grado  correspondiente u otros 
titulos equivalentes. 
• Técnio y Técnico superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.
• Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del area profesional de instalaciones de 
telecomunicaciones de la familia profesional de electricidad y electronica.

Experiencia profesional requerida en el ambito de la unidad de competencia:
.... Si se cuenta con titulacion: 1 año.
.... Si no se cuenta con titulacion: 3 años.

UF0539 MONTAJES EN INSTALACIONES DOMOTICAS EN EDIFICIOS

Titulación requerida:
• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros titulos equivalentes.
• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el titulo de grado  correspondiente u otros 
titulos equivalentes. 
• Técnio y Técnico superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.
• Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del area profesional de instalaciones de 
telecomunicaciones de la familia profesional de electricidad y electronica.

Experiencia profesional requerida en el ambito de la unidad de competencia:



.... Si se cuenta con titulacion: 1 año.

.... Si no se cuenta con titulacion: 3 años.

UF0540* PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y MEDIAMBIENTALES EN LAS 
OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y DE 
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

Titulación requerida:
• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros titulos equivalentes.
• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el titulo de grado  correspondiente u otros 
titulos equivalentes. 
• Técnio y Técnico superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.
• Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del area profesional de instalaciones de 
telecomunicaciones de la familia profesional de electricidad y electronica.

Experiencia profesional requerida en el ambito de la unidad de competencia:
.... Si se cuenta con titulacion: 1 año.
.... Si no se cuenta con titulacion: 3 años.

UF0540* PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y MEDIAMBIENTALES EN LAS 
OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y DE 
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

Titulación requerida:
• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros titulos equivalentes.
• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el titulo de grado  correspondiente u otros 
titulos equivalentes. 
• Técnio y Técnico superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.
• Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del area profesional de instalaciones de 
telecomunicaciones de la familia profesional de electricidad y electronica.

Experiencia profesional requerida en el ambito de la unidad de competencia:
.... Si se cuenta con titulacion: 1 año.
.... Si no se cuenta con titulacion: 3 años.

UF0541 CARACTERIZACION DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS BASICOS DE INSTALACIONES 
DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

Titulación requerida:
• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros titulos equivalentes.
• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el titulo de grado  correspondiente u otros 
titulos equivalentes. 
• Técnio y Técnico superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.
• Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del area profesional de instalaciones de 
telecomunicaciones de la familia profesional de electricidad y electronica.

Experiencia profesional requerida en el ambito de la unidad de competencia:
.... Si se cuenta con titulacion: 1 año.
.... Si no se cuenta con titulacion: 3 años.

UF0542 MONTAJE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS EN LAS INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACION EN EDIFICIOS

Titulación requerida:
• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros titulos equivalentes.
• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el titulo de grado  correspondiente u otros 
titulos equivalentes. 
• Técnio y Técnico superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.
• Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del area profesional de instalaciones de 
telecomunicaciones de la familia profesional de electricidad y electronica.



Experiencia profesional requerida en el ambito de la unidad de competencia:
.... Si se cuenta con titulacion: 1 año.
.... Si no se cuenta con titulacion: 3 años.

Objetivos: Realizar operaciones auxiliares, siguiendo instrucciones del superior, en el montaje y mantenimiento de 
instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios para diversos usos e instalaciones, 
aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de 
calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.

Contenidos: UF0538 MONTAJE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA 
TENSION EN EDIFICIOS

1. Caracteristicas electricas y medidas de magnitudes.
   - Magnitudes electricas:
      . Tension.
      . Intensidad.
      . Resistencia.
      . Potencia.
   - Medicion de las magnitudes electricas:
      . Manejo del polimetro.
      . Manejo de la pinza amperimetrica.
      . Medidas de aislamiento y continuidad
2. Elementos y equipos de una instalacion electrica.
   - Canalizaciones y tubos:
      . Tipos y caracteristicas.
   - Sistemas de instalacion:
      . Bajo tubos protectores.
      . Sobre paredes.
      . Enterrados.
      . Aereos.
      . En canaletas de proteccion.
      . Bajo molduras.
   - Conductores electricos:
      . Aislados.
      . Desnudos.
      . Rigidos.
      . Flexibles.
   - Receptores.
   - Elementos de alumbrado interior/exterior.
   - Elementos calefactores.
   - Motores.
   - Elementos de senalizacion.
   - Elementos de maniobra:
     . Seccionadores.
     . Pulsadores.
     . Interruptores.
     . Conmutadores.
     . Telerruptores.
   - Elementos de conexion: Base de enchufe, clavijas, punteras, regleta de conexion, dedal de 
conexion, caja de conexion o derivacion.
   - Elementos de senalizacion: numeros de senalizacion e identificacion, bandas de identificacion y 
senalizacion.
   - Elementos de proteccion y seguridad: Interruptor diferencial, interruptor magnetotermico, protector 
sobretensiones, linea de tierra.
   - Herramental basico y especifico.
   - Partes de las instalaciones:
     . Acometida.
     . Caja de proteccion.
     . Linea de alimentacion.
     . Caja de derivacion.
     . Contadores.
     . Derivacion individual.



     . Cuadro de mando y proteccion.
     . Circuitos interiores.
   - Identificacion tipos de instalaciones electricas:
      . Instalaciones de interior en viviendas (grados de electrificacion. Circuitos).
      . Instalaciones de puesta a tierra.
      . Instalaciones de zonas comunes.
      . Instalaciones locales de caracteristicas especiales: humedos, mojados, con riesgo de corrosion y 
polvorientos.
3. Instalacion de elementos y equipos de las instalaciones electricas en edificios.
   - Montaje de los elementos de las instalaciones electricas en edificios:
       . Tubos, registros, canalizaciones, bandejas y soportes (preparacion, mecanizado y montaje).
       . Conductores (preparado y tendido).
       . Cuadros, armarios, equipos de medida.
       . Elementos de control, de maniobra, de conexion, de proteccion, receptores.
   - Uso, manejo y mantenimiento de las herramientas y equipos:
      . Procedimientos de uso y manejo de las herramientas electricas.
      . Procedimientos de uso y manejo de los equipos usados en instalaciones electricas. Uso e 
interpretacion de manuales de uso y mantenimiento.
      . Pautas de mantenimiento y almacenaje de herramientas y equipos electricos.
4. Sustitucion de elementos averiados en las instalaciones electricas en edificios.
   - Descripcion de las averias tipicas de una instalacion.
   - Procedimiento de actuacion ante averias.
   - Equipos de medida y comprobacion (polimetro digital o analogico, pinza amperimetrica, medidor de 
continuidad).
   - Secuencias de desmontaje y montaje de los componentes electricos.

UF0539 MONTAJES EN INSTALACIONES DOMOTICAS EN EDIFICIOS

1. Sistemas domotico utilizados en edificios.
   - Sistemas domoticos utilizados en funcion de:
      . Seguridad.
      . Confort.
      . Economia.
   - Elementos del sistema domotico:
      . Controlador
      . Sensores.
      . Interface de entrada.
      . Interface de salida.
      . Actuadores.
      . Fuente de alimentacion.
2. Montaje de los elementos de las instalaciones domoticas en edificios.
   - Preparado y tendido de conductores del sistema domotico utilizado.
   - Montaje de sensores y actuadores.
   - Instalacion del interface y controlador.
3. Conexionado de los elementos de las instalaciones domotica.
   - Procedimientos de conexionado.
   - Conexion de sensores.
   - Conexionado de actuadores.
   - Conexion del equipo de control.
4. Sustitucion de los elementos averiados en las instalaciones domoticas.
   - Caracteristicas de las averias tipicas de la instalacion.
   - Tipologia de las averias:
      . Averias en sensores y actuadores.
      . Averias del sistema de control.
   - Procedimientos de sustitucion de los elementos averiados.
   - Procedimientos de restablecimiento del funcionamiento de la instalacion.

UF0540* PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y MEDIAMBIENTALES EN LAS OPERACIONES 
AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y DE 
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

1. Conceptos basicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
   - El trabajo y la salud.
   - Los riesgos profesionales.



   - Factores de riesgo.
   - Consecuencias y danos derivados del trabajo:
      . Accidente de trabajo.
      . Enfermedad profesional.
      . Otras patologias derivadas del trabajo.
      . Repercusiones economicas y de funcionamiento.
2. Riesgos generales y su prevencion.
    - Riesgos en el manejo de herramientas y equipos.
   - Riesgos en la manipulacion de sistemas e instalaciones.
   - Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas.
   - Riesgos asociados al medio de trabajo:
      . Exposicion a agentes fisicos, quimicos o biologicos.
      . El fuego.
   - Riesgos derivados de la carga de trabajo:
     . La fatiga fisica.
     . La fatiga mental.
     . La insatisfaccion laboral.
   - La proteccion de la seguridad y salud de los trabajadores:
      . La proteccion colectiva.
      . La proteccion individual.
3. Actuacion en emergencias y evacuacion.
   - Tipos de accidentes.
   - Evaluacion primaria del accidentado.
   - Primeros auxilios.
   - Socorrismo.
   - Situaciones de emergencia.
   - Planes de emergencia y evacuacion.
   - Informacion de apoyo para la actuacion de emergencias.
4. Prevencion y seguridad en el montaje de instalaciones electrotecnicas y de telecomunicacion.
   - Elementos de proteccion de las instalaciones.
   - Identificacion de riesgos y medidas de seguridad:
      . Trabajos sin tension. Cinco reglas de oro.
      . Trabajo en altura.
      . Trabajos en zonas humedas.
      . Trabajos en tension.
      . Trabajos en lugares con riesgos de explosion.
      . Electricidad estatica.
      . Descargas electricas.
      . Frecuencias electricas.
      . Contactos electricos directos.
      . Contactos electricos indirectos.

UF0541 CARACTERIZACION DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS BASICOS DE INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

1. Tipos de instalaciones de telecomunicaciones.
   - Instalaciones de captación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión.
   - Instalaciones de señales de telefonía y redes locales.
   - Instalaciones de distribución de señales de telecomunicaciones por cable.
   - Instalaciones de megafonía y sonorización.
   - Instalaciones de sistemas de portería electrónica, sistemas de videoportería o sistemas de control de 
accesos.
2. Instalaciones de captación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión.
   - Identificación de los tipos de canalizaciones, conductores, armarios, cajas racks y complementos 
auxiliares utilizados en las instalaciones de captación y    distribución de señales de radiodifusión 
sonora y televisión.
   - Clasificación de los elementos de captación (antenas de FM, de UHF, satélite) según su utilización, 
ubicación y forma.
   - Identificación de los elementos de cabecera, (amplificadores, mezcladores, filtros, etc), y distribución 
(repartidores, derivadores, PAU).
   - Localización de la ubicación de los elementos de cabecera, (amplificadores, mezcladores, filtros, 
etc), y distribución (repartidores, derivadores, PAU).
3. Instalaciones de telefonía y redes locales.
   - Identificación de los distintos tipos de canalizaciones, conductores, armarios, cajas y complementos 



auxiliares según su uso y localización.
   - Clasificación de los elementos de distribución (regletas de interconexión, regletas de distribución, 
PAU, BAT, centralitas) según su ubicación.
   - Identificación de los elementos de la red de alimentación (regletas, conductores, cajas de conexión, 
entre otros) según su utilización y ubicación.
4. Instalaciones de señales distribuidas por cable.
   - Identificación de los conductores utilizados en la distribución de las señales de cable (fibra óptica, 
coaxiales, multipar).
   - Localización de la ubicación de los dispositivos y cajas (RITI, registro principal) de entrada de la 
señal de cable.
   - Identificación de los tubos y registros para la distribución de la señal de cable en el edificio.
5. Instalaciones de megafonía y sonorización.
   - Localización de los elementos (fuentes musicales, micrófonos, altavoces, amplificadores, entre 
otros) que forman parte de una instalación megafonía y    sonorización.
   - Diferenciar los distintos tipos de canalizaciones, conductores, cajas y complementos auxiliares 
según su uso y localización.
   - Ensamblado de terminales en las instalaciones de megafonía y sonorización según su utilización en 
los diferentes equipos.
   - Mecanizado y colocación de cajas.
   - Acabado y colocación de tapas y embellecedores.
6. Instalaciones de sistemas de sistemas de control de accesos.
   - Clasificación e identificación de los elementos (placa de calle, terminales de usuario, fuente de 
alimentación, abrepuertas) que forman parte de una instalación    de control de accesos.
   - Preparación y ensamblado de los elementos que constituyen las instalaciones de control de 
accesos (placas de calle, telefonillos, cámaras, entre otros).
   - Localización de la ubicación de los elementos que constituyen las instalaciones de control de 
accesos.
   - Diferenciar los distintos tipos de canalizaciones, conductores, cajas y complementos auxiliares 
según su uso y localización.
   - Mecanizado y colocación de cajas.
   - Fijación y montaje de equipos y elementos (placas de calle, telefonillos, fuentes de alimentación, 
abrepuertas, entre otros).
   - Acabado y colocación de tapas y embellecedores.

UF0542 MONTAJE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS EN LAS INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACION EN EDIFICIOS

1. Preparacion de canalizaciones.
   - Identificacion en catalogos de los tipos de canalizaciones electricas (tubos rigidos, tubos flexibles, 
canaletas, bandejas, soportes).
   - Caracteristicas de las canalizaciones.
   - Componentes y elementos auxiliares usados en las canalizaciones electricas.
   - Preparacion y mecanizado de las canalizaciones:
      . Estimacion y eleccion del material.
      . Eleccion de las herramientas necesarias.
   - Utilizacion de las tecnicas de montaje de canalizaciones:
     . Ubicacion: Pared, techo, suelo.
     . Accesorios y elementos de union.
2. Conductores en instalaciones de telecomunicaciones.
   - Identificacion en catalogos de los diferentes tipos de conductores (cable coaxial, cable de pares, 
conductores de fibra optica).
   - Caracteristicas de los conductores empleados en las instalaciones de intercomunicacion.
   - Utilizacion de equipos y aplicacion de las normas de seguridad en el tendido de conductores.
   - Identificacion y etiquetado de conductores.
3. Colocacion de fijaciones en las instalaciones de telecomunicaciones.
   - Identificacion en catalogos de los tipos de fijaciones (soportes, estructuras, tornilleria, grapas, 
abrazaderas, fijaciones quimicas) utilizadas en las instalaciones    de telecomunicaciones.
   - Caracteristicas de las fijaciones.
   - Aplicacion de las tecnicas de montaje de las fijaciones.
4. Montaje de canalizaciones y tendido de conductores.
   - Tecnicas de montaje de canalizaciones:
      . Ubicacion: Pared, techo, suelo.
      . Accesorios y elementos de union.
   - Comprobacion de la correcta ubicacion, dimensionado y fijacion de las canalizaciones.



   - Identificacion de tubos y canalizaciones para la posterior canalizacion de los conductores.
   - Tecnicas de introduccion y sujecion de la guia pasacable.
   - Tecnicas de tendido de conductores.
   - Etiquetado de conductores.
5. Instalacion y fijacion de equipos en instalaciones de telecomunicacion.
   - Interpretacion de la documentacion de los diferentes equipos y recomendaciones de instalacion y 
fijacion.
   - Tecnicas de fijacion de los elementos y equipos de las instalaciones de telecomunicacion:
      . Preparacion de huecos, mecanizados y montaje de cajas y armarios.
      . Acabado y colocacion de tapas y embellecedores.
   - Ensamblado de los equipos constituidos por pequenas piezas.
   - Utilizacion de los materiales y accesorios empleados en la fijacion de los equipos de 
telecomunicaciones.
6. Instalacion y montaje de antenas.
   - Identificacion de los materiales y accesorios necesarios para el montaje de una antena.
   - Ensamblado de los elementos que constituyen la antena.
   - Establecimiento del emplazamiento de la antena.
   - Montado de la antena: radio, television terrestre, parabolicas:
      . Fijacion e instalacion provisional.
      . Orientacion.
   - Utilizacion de los medios y equipos de seguridad para trabajos en altura.

MP0118 MODULO DE PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE OPERACIONES 
AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y DE 
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

1. Montaje y mecanizado de los elementos y mecanismos de las instalaciones eléctricas y domóticas.
   - Identificación de los lugares de colocación en el plano.
   - Medición y mecanización de canalizaciones, soportes, cajas.
   - Colocación de elementos, cajas y tubos asegurando su fijación mecánica.
   - Ensamblado de elementos y mecanismos que consten de varias piezas.
   - Colocación y fijación de mecanismos y aparatos en su ubicación.
   - Conexionado del cableado con los equipos y elementos de acuerdo a la identificación del mismo.
2. Reparación y sustitución de elementos de instalaciones eléctricas y domóticas.
   - Interpretación del parte de avería.
   - Localización en la instalación.
   - Comprobación visual y funcional de la incidencia.
   - Substitución del elemento averiado o deteriorado.
   - Comprobación del correcto funcionamiento.
3. Montaje de instalaciones de antenas, telefonía y comunicaciones.
   - Identificación de los lugares de colocación en el plano.
   - Fijación de racks y equipos.
   - Identificación y etiquetado de conductores.
4. Montaje de instalaciones de control de accesos
   - Ensamblaje de los accesorios que constituyen los elementos de los sistemas de control de accesos.
   - Fijación de los diferentes elementos que componen una instalación de control de accesos.
   - Identificación y etiquetado de los conductores.
5. Integración y comunicación en el centro de trabajo.
   - Comportamiento en todo momento de forma responsable en el centro de trabajo.
   - Actitud de respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
   - Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
   - Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
   - Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
   - Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
   - Asistencia y puntualidad.
   - Relaciones fluidas y correctas con los miembros del centro de trabajo.
   - Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente.

Capacidades: UF0538 MONTAJE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA 
TENSION EN EDIFICIOS

C1: Identificar los elementos que configuran las instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con 
su función en la instalación y describiendo sus características.



   CE1.1 A partir de catálogos o fotografías de los elementos más habituales que configuran las 
instalaciones eléctricas en edificios:
      - Identificar los soportes y accesorios de fijación para cada tipo de canal o tubo.
      - Identificar las cajas y registros según su uso en la instalación.
      - Identificar los distintos tipos de conductores describiendo sus características principales (sección, 
aislamiento, agrupamiento, color, entre otros) y aplicación       en las instalaciones eléctricas.
      - Identificar los mecanismos (interruptores, conmutadores, tomas de corriente, entre otros) según su 
función y forma de colocación (empotrado o de superficie).
      - Identificar las luminarias y accesorios según el tipo (fluorescente, halógeno, entre otros) y espacio 
habitual donde van a ser colocadas.
   CE1.2 En una instalación eléctrica de baja tensión o en el almacén:
      - Identificar los canales y tubos según su uso en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros) 
describiendo sus características.
      - Identificar los soportes y accesorios de fijación para cada tipo de canal o tubo.
      - Identificar las cajas y registros según su uso en la instalación.
      - Identificar los distintos tipos de conductores describiendo sus características principales (sección, 
aislamiento, agrupamiento, color, entre otros) y aplicación       en las instalaciones eléctricas.
      - Identificar los mecanismos (interruptores, conmutadores, tomas de corriente, entre otros) según su 
función y forma de colocación (empotrado o de superficie).
      - Identificar las luminarias y accesorios según el tipo (fluorescente, halógeno, entre otros) y espacio 
habitual donde van a ser colocadas.
C2: Montar canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión en un edificio, 
bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados.
   CE2.1 Describir las técnicas de curvado de tubos indicando las herramientas empleadas y los 
procedimientos habituales según el tipo (tubos de PVC, tubos    metálicos, entre otros).
   CE2.2 Describir las técnicas y los elementos empleados en la unión de tubos y canalizaciones.
   CE2.3 Describir las diferentes técnicas de sujeción de tubos y canalizaciones (mediante tacos y 
tornillos, abrazaderas, grapas, fijaciones químicas, entre otras).
   CE2.4 En el montaje de una instalación eléctrica de una vivienda o local:
      - Identificar y señalar en un croquis de la vivienda o local los lugares de ubicación de los elementos 
de la instalación.
      - Marcar la ubicación de las canalizaciones y cajas.
      - Seleccionar adecuadamente las herramientas en función de los procedimientos aplicados.
      - Preparar los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y canalizaciones.
      - Preparar y/o mecanizar las canalizaciones y materiales que hay que utilizar, aplicando los 
procedimientos requeridos.
      - Realizar los taladros con la técnica y accesorios adecuados bajo normas de seguridad.
      - Montar los elementos, cajas y tubos, entre otros, asegurando su adecuada fijación mecánica y 
calidad estética.
      - Aplicar las normas de seguridad.
C3: Tender el cableado para el montaje de la instalación eléctrica de un edificio, bajo normas de 
seguridad personal y de los materiales utilizados.
   CE3.1 Describir los diferentes tipos de conductores según su aplicación en la instalación (cables 
monohilo, cables multihilo, mangueras, barras, entre otros).
   CE3.2 Enumerar los tipos de guías pasacables mas habituales, indicando la forma óptima de sujetar 
los cables a la guía.
   CE3.3 En el tendido de cables a través de tubo, convenientemente caracterizado, realizar las 
siguientes operaciones:
      - Identificar el tubo y sus extremos.
      - Introducir la guía pasacables adecuada (nylon, metálica, entre otras) en el tubo.
      - Sujetar adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada.
      - Tirar de la guía pasacables evitando que se suelte el cable o se dañe, hasta recuperar el cable en 
el otro extremo del tubo.
      - Cortar el cable dejando una «coca» en cada extremo.
      - Etiquetar el cable siguiendo el procedimiento establecido.
      - Aplicar las normas de seguridad.
C4: Montar los mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas en un edificio bajo normas de 
seguridad personal y de los materiales utilizados.
   CE4.1 Describir los mecanismos y elementos (interruptores, conmutadores, entre otros) utilizados en 
las instalaciones eléctricas en edificios.
   CE4.2 En un montaje de los mecanismos y elementos de una instalación eléctrica de un edificio:
      - Ensamblar los elementos que consten de varias piezas.
      - Identificar el cableado en función de sus colores o etiquetas.
      - Colocar y fijar los aparatos o mecanismos en su lugar de ubicación.



      - Conectar los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen contacto 
eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del        aparato o mecanismo.
      - Colocar los embellecedores o tapas si es necesario.
      - Aplicar las normas de seguridad.
C5: Sustituir elementos averiados en instalaciones eléctricas de edificios.
   CE5.1 Describir las averías tipo en instalaciones eléctricas en edificios.
   CE5.2 En una instalación eléctrica de un edificio, con elementos reales, con averías simuladas, 
convenientemente caracterizado:
      - Comprobar visual o funcionalmente la disfunción.
      - Asegurar la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación.
      - Sustituir el elemento deteriorado o restituir las condiciones de funcionamiento siguiendo el 
procedimiento establecido.
      - Comprobar visual o funcionalmente el reestablecimiento del funcionamiento de la instalación.
      - Aplicar las normas de seguridad.

UF0539 MONTAJES EN INSTALACIONES DOMOTICAS EN EDIFICIOS

C1: Identificar y diferenciar los distintos tipos de instalaciones domóticas con los equipos y elementos 
que las configuran, relacionándolos con su función en la instalación y describiendo sus características.
    CE1.1 A partir de catálogos o fotografías de los sistemas domóticos más habituales que configuran 
las instalaciones domóticas en edificios:
      - Identificar los elementos y equipos que componen cada tipo de instalación domótica.
      - Identificar la simbología utilizada en cada tipo de instalación domótica.
      - Identificar la herramienta necesaria para la realización de instalación domótica.
   CE1.2 En una instalación domótica o en el almacén:
      - Identificar los elementos que componen cada tipo de instalación domótica.
      - Identificar la simbología utilizada en cada tipo de instalación domótica.
      - Identificar la herramienta necesaria para la realización de instalación domótica.
C2: Instalar los equipos y elementos de las instalaciones domóticas en un edificio bajo normas de 
seguridad personal y de los materiales utilizados.
   CE2.1 Diferenciar los equipos y elementos utilizados en las instalaciones domóticas en edificios.
   CE2.2 En un montaje de una instalación domótica en un edificio realizada con elementos reales, 
convenientemente caracterizada:
      - Preparar los elementos que se van a utilizar.
      - Ensamblar los elementos que consten de varias piezas.
      - Identificar el cableado en función de su etiquetado.
      - Colocar y fijar los sensores y actuadores en su lugar de ubicación.
      - Ayudar en el conexionado del cableado con los equipos y elementos de la instalación.
      - Colocar los embellecedores o tapas si es necesario.
      - Aplicar las normas de seguridad.
C3: Sustituir los elementos averiados de las instalaciones domóticas en edificios bajo normas de 
seguridad personal y de los materiales utilizados.
   CE3.1 En una instalación domótica de un edificio realizada con elementos reales y convenientemente 
caracterizado:
      - Comprobar visualmente la disfunción.
      - Asegurar la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación.
      - Sustituir el elemento deteriorado y colaborar en a restituir las condiciones de funcionamiento 
siguiendo el procedimiento establecido.
      - Comprobación visual o funcional del reestablecimiento del funcionamiento de la instalación.
      - Aplicar las normas de seguridad.

UF0540* PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y MEDIAMBIENTALES EN LAS OPERACIONES 
AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES 
EN EDIFICIOS

C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad respecto a las actuaciones de la manipulación de 
las instalaciones y equipos, contenidas en los planes de seguridad de las empresas del sector.
   CE 1.1 Especificar los aspectos de la normativa de prevención y seguridad relacionados con los 
riesgos derivados de la manipulación de instalaciones y equipos.
   CE 1.2 Identificar y evaluar los factores de riesgo y riesgos asociados.
   CE1.3 Identificar los requerimientos de protección medioambiental derivados de las actuaciones con 
productos contaminantes.
   CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para su preparación, 
determinando los riesgos laborales específicos    correspondientes y sus medidas correctoras.



   CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes supuestos de accidentes.
   CE1.6 Definir los derechos y deberes del empleado y de la empresa en materia de prevención y 
seguridad.
C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y protección 
medioambiental de la empresa.
   CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados, incluyendo selección, 
conservación y correcta utilización de los equipos de    protección individual y colectiva.
   CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales como:
      - Identificar a las personas encargadas de tareas específicas.
      - Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados.
      - Proceder a la evacuación de los edificios con arreglo a los procedimientos establecidos, en caso de 
emergencia.
   CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y traslado de 
accidentados en diferentes supuestos de accidentes.
C3: Analizar las medidas de prevención y de seguridad respecto al montaje de instalaciones 
electrotécnicas y de telecomunicaciones.
   CE3.1 Identificar y evaluar los riesgos profesionales presentes en el montaje de instalaciones 
electrotécnicas y de telecomunicaciones.
   CE3.2 Identificar y relacionar los riesgos profesionales presentes en el montaje de instalaciones 
electrotécnicas y de telecomunicaciones posibles en función del    tipo de edificio o zona de trabajo.
   CE3.3 Describir los efectos de la corriente eléctrica en el organismo.
   CE3.4 Describir las normativas legales y prescripciones básicas de seguridad en los trabajos 
eléctricos.
   CE3.5 Puntualizar las medidas preventivas y correctoras tendentes a evitar, disminuir o corregir los 
riesgos eléctricos.
   CE3.6 Describir las características principales que deben tener los materiales y equipos eléctricos 
para evitar o disminuir riesgos eléctricos.
   CE3.7 Describir los protocolos de actuación ante supuesto práctico de accidentes ocurridos en el 
montaje o reparación de una instalación electrotécnica o de    telecomunicación en la aplicación de los 
primeros auxilios y en el traslado de accidentados.

UF0540* PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y MEDIAMBIENTALES EN LAS OPERACIONES 
AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES 
EN EDIFICIOS

C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad respecto a las actuaciones de la manipulación de 
las instalaciones y equipos, contenidas en los planes de seguridad de las empresas del sector.
   CE 1.1 Especificar los aspectos de la normativa de prevención y seguridad relacionados con los 
riesgos derivados de la manipulación de instalaciones y equipos.
   CE 1.2 Identificar y evaluar los factores de riesgo y riesgos asociados.
   CE1.3 Identificar los requerimientos de protección medioambiental derivados de las actuaciones con 
productos contaminantes.
   CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para su preparación, 
determinando los riesgos laborales específicos    correspondientes y sus medidas correctoras.
   CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes supuestos de accidentes.
   CE1.6 Definir los derechos y deberes del empleado y de la empresa en materia de prevención y 
seguridad.
C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y protección 
medioambiental de la empresa.
   CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados, incluyendo selección, 
conservación y correcta utilización de los equipos de    protección individual y colectiva.
   CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales como:
      - Identificar a las personas encargadas de tareas específicas.
      - Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados.
      - Proceder a la evacuación de los edificios con arreglo a los procedimientos establecidos, en caso de 
emergencia.
   CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y traslado de 
accidentados en diferentes supuestos de accidentes.
C3: Analizar las medidas de prevención y de seguridad respecto al montaje de instalaciones 
electrotécnicas y de telecomunicaciones.
   CE3.1 Identificar y evaluar los riesgos profesionales presentes en el montaje de instalaciones 
electrotécnicas y de telecomunicaciones.
   CE3.2 Identificar y relacionar los riesgos profesionales presentes en el montaje de instalaciones 
electrotécnicas y de telecomunicaciones posibles en función del    tipo de edificio o zona de trabajo.



   CE3.3 Describir los efectos de la corriente eléctrica en el organismo.
   CE3.4 Describir las normativas legales y prescripciones básicas de seguridad en los trabajos 
eléctricos.
   CE3.5 Puntualizar las medidas preventivas y correctoras tendentes a evitar, disminuir o corregir los 
riesgos eléctricos.
   CE3.6 Describir las características principales que deben tener los materiales y equipos eléctricos 
para evitar o disminuir riesgos eléctricos.
   CE3.7 Describir los protocolos de actuación ante supuesto práctico de accidentes ocurridos en el 
montaje o reparación de una instalación electrotécnica o de    telecomunicación en la aplicación de los 
primeros auxilios y en el traslado de accidentados.

UF0541 CARACTERIZACION DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS BASICOS DE INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

C1: Reconocer los distintos tipos de instalaciones de telecomunicaciones, diferenciándolas según los 
elementos que las constituyen, sus características básicas y su funcionalidad.
   CE1.1 Identificar los elementos [canalizaciones, cableados, antenas, armarios (racks) y cajas, entre 
otros] de una instalación de telecomunicaciones de un    edificio a partir de catálogos y/o elementos 
reales.
   CE1.2 Clasificar las canalizaciones (canales, bandejas, tubos, entre otros), asociándolos con su 
aplicación típica.
   CE1.3 Clasificar los conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros) indicando su 
aplicación en las distintas instalaciones.
   CE1.4 Determinar la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, racks, cajas de superficie, 
de empotrar, entre otros) y asociarlo con su aplicación.
C2: Identificar los distintos tipos de elementos auxiliares (fijaciones, canalizaciones, conductores, cajas, 
mástiles, torretas, BAT, regleteros entre otros) y herramientas que se utilizan en las instalaciones de 
telecomunicaciones.
   CE2.1 Identificar, el tipo de fijación (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de 
canalizaciones y equipos relacionándolo con el elemento a sujetar.
   CE2.2 Clasificar las canalizaciones (canales, bandejas, tubos, entre otros), según sus características, 
y su utilización.
   CE2.3 Manipular y utilizar de forma adecuada los conductores (cable coaxial, fibra óptica, unipolares, 
multipolares, par de cobre entre otros) de acuerdo a sus    características, según la topología de las 
instalaciones.
   CE2.4 Preparar y utilizar de forma adecuada conductores (par de cobre, fibra óptica, multihilo, entre 
otros) y terminales (CEI, F, RJ11, RJ45, entre otros) de    acuerdo a sus características, según la 
topología de las instalaciones y el sistema de conexionado.
   CE2.5 Diferenciar las diferentes cajas (registros, armarios, racks, de superficie, de empotrar, entre 
otros) y asociarlo con su aplicación.
   CE2.6 Identificar las herramientas que se debe utilizar para el montaje de los distintos elementos 
auxiliares (fijaciones, canalizaciones, conductores y cajas entre    otros) de la instalación.
   CE2.7 Reconocer las normas de seguridad que se deben aplicar en el montaje de los distintos 
elementos auxiliares (fijaciones, canalizaciones, conductores,    cajas, mástiles, torretas, regleteros, 
entre otros) de la instalación.
C3: Identificar los distintos tipos de elementos (fijaciones, canalizaciones, conductores, cajas, 
micrófonos, altavoces, amplificadores, entre otros) y las herramientas que se utilizan en una instalación 
de megafonía y sonorización.
   CE3.1 Relacionar, el tipo de canalización (canales, bandejas, tubos, entre otros) y cajas (registros, de 
superficie, de empotrar, entre otros) con el sistema de    fijación (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, 
entre otros).
   CE3.2 Identificar las herramientas que se debe utilizar para el montaje de los distintos elementos 
auxiliares (fijaciones, canalizaciones, conductores y cajas entre    otros) de la instalación.
   CE3.3 En el montaje de una instalación de megafonía y sonorización:
      - Ensamblar terminales y conductores.
      - Identificar el cableado en función de su utilización.
      - Colocar y fijar los equipos o elementos (micrófonos, altavoces, amplificadores, entre otros) en su 
lugar de ubicación.
      - Colocar los embellecedores o tapas si es necesario.
   CE3.4 Reconocer las normas de seguridad que se deben aplicar en el montaje de los distintos 
elementos auxiliares de la instalación.
C4: Reconocer los distintos tipos de elementos (fijaciones, canalizaciones, conductores, cajas, placas 
de calle, telefonillos, abrepuertas, entre otros) y herramientas que se utilizan en las instalaciones o 
sistemas de control de accesos.



   CE4.1 Identificar, el tipo de fijación (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de 
canalizaciones y equipos relacionándolo con el elemento a sujetar.
   CE4.2 Clasificar las canalizaciones (canales, bandejas, tubos, entre otros) y cajas (registros, de 
superficie, de empotrar, entre otros), según su utilización.
   CE4.3 Identificar las herramientas que se debe utilizar para el montaje de los distintos elementos 
auxiliares (fijaciones, canalizaciones, conductores y cajas entre    otros) de la instalación.
   CE4.4 En el montaje de una instalación de video portería en un edificio:
      - Ensamblar los elementos que consten de varias piezas.
      - Identificar el cableado en función de su etiquetado.
      - Colocar y fijar los equipos o elementos (porteros, videoporteros, telefonillos, entre otros) en su lugar 
de ubicación.
      - Colocar los embellecedores o tapas si es necesario.
   CE4.5 Reconocer las normas de seguridad que se deben aplicar en el montaje de los distintos 
elementos auxiliares (fijaciones, canalizaciones, conductores,    cajas, entre otros) de la instalación.

UF0542 MONTAJE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS EN LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACION 
EN EDIFICIOS

C1: Instalar canalizaciones, soportes y armarios en una instalación de telecomunicaciones, bajo normas 
de seguridad personal y de los materiales utilizados.
   CE1.1 Describir las técnicas empleadas en el curvado de tubos de PVC, metálicos, entre otros, 
indicando las herramientas empleadas en cada caso y su    aplicación.
   CE1.2 Describir las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y canalizaciones.
   CE1.3 Describir las técnicas de sujeción y fijación de tubos, canalizaciones, equipos y elementos de 
las instalaciones (mediante tacos y tornillos, abrazaderas,    grapas, fijaciones químicas, entre otras.).
   CE1.4 Describir las fases típicas de montaje de un «rack».
   CE1.5 En el montaje de una instalación de telecomunicaciones en un edificio:
      - Seleccionar adecuadamente las herramientas en función de los procedimientos aplicados.
      - Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de los 
elementos de la instalación.
      - Marcar la ubicación de las canalizaciones y cajas.
      - Preparar los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y canalizaciones.
      - Preparar y/o mecanizar las canalizaciones y cajas.
      - Montar los armarios (racks).
      - Taladrar con la técnica y accesorios adecuados los huecos de fijación de los elementos bajo 
normas de seguridad.
      - Montar los elementos, cajas y tubos, entre otros, asegurando su adecuada fijación mecánica.
      - Aplicar las normas de seguridad.
C2: Tender el cableado para el montaje de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones 
de un edificio bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados.
   CE2.1 Describir los conductores empleados en las distintas instalaciones de telecomunicaciones 
(cables de pares, cable coaxial, fibra óptica, entre otros).
   CE2.2 Enumerar los tipos de guías pasacables mas habituales, indicando la forma óptima de sujetar 
los cables a la guía.
   CE2.3 En el tendido de cables a través de tubo, convenientemente caracterizado:
      - Identificar el tubo y sus extremos.
      - Introducir la guía pasacables en el tubo.
      - Sujetar adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada.
      - Tirar de la guía pasacables evitando que se suelte el cable o se dañe.
      - Cortar el cable dejando una «coca» en cada extremo.
      - Etiquetar el cable siguiendo el procedimiento establecido.
      - Aplicar las normas de seguridad.
C3: Instalar los elementos y equipos de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en 
edificios.
   CE3.1 En el montaje de una instalación de recepción y distribución de radio y televisión en un edificio:
      - Ensamblar los elementos que consten de varias piezas.
      - Identificar el cableado en función de su etiquetado.
      - Colocar y fijar los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar de 
ubicación.
      - Conexionar el cableado con los equipos y elementos.
      - Colocar los embellecedores o tapas si es necesario.
      - Aplicar las normas de seguridad.
   CE3.2 En el montaje de una instalación de telefonía en un edificio:
      - Ensamblar los elementos que consten de varias piezas.



      - Identificar el cableado en función de su etiquetado.
      - Colocar y fijar los equipos o elementos (centralitas, tomas de usuario, entre otros) en su lugar de 
ubicación.
      - Conexionar el cableado con los equipos y elementos.
      - Colocar los embellecedores o tapas si es necesario.
      - Aplicar las normas de seguridad.

MP0118 MODULO DE PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE OPERACIONES 
AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES 
EN EDIFICIOS

C1: Montar y mecanizar los elementos de instalaciones eléctricas y domóticas.
   CE1.1 Identificar y señalar en un croquis de la vivienda o local los lugares de ubicación de los 
elementos de la instalación.
   CE1.2 Colaborar en el marcado de la ubicación de las canalizaciones.
   CE1.3 Ayudar a seleccionar adecuadamente las herramientas en función de los procedimientos 
aplicados.
   CE1.4 Preparar los huecos y cajeados para la instalación de canalizaciones y cajas utilizando las 
herramientas apropiadas para ello.
   CE1.5 Preparar y/o mecanizar las canalizaciones y materiales a utilizar, aplicando los procedimientos 
requeridos.
   CE1.6 Realizar taladros con la técnica y accesorios adecuados bajo normas de seguridad.
   CE1.7 Colaborar en el montaje de los elementos, cajas y tubos, asegurando su adecuada fijación 
mecánica y calidad estética.
C2: Instalar y sustituir los mecanismos y elementos de una instalación eléctrica y domótica.
   CE2.1 Identificar y ensamblar aquellos elementos que consten de varias piezas.
   CE2.2 Fijar los mecanismos, actuadores y sensores en su lugar de ubicación.
   CE2.3 Identificar y colaborar en la conexión de los cables a los diferentes aparatos eléctricos y 
domóticos, asegurando el correcto contacto eléctrico previa    comprobación de la correspondencia del 
cable y el terminal del aparato aplicando las normas de seguridad vigentes.
   CE2.4 Ayudar a la sustitución de elementos deteriorados siguiendo el procedimiento establecido para 
el restablecimiento del correcto funcionamiento de la    instalación.
   CE2.5 Participar en la comprobación visual o funcional del restablecimiento del funcionamiento de la 
instalación.
   CE2.6 Aplicar las normas de seguridad y riesgos laborales.
C3: Montar y mecanizar los elementos de una instalación de telecomunicaciones.
   CE3.1 Identificar y ensamblar aquellos elementos que consten de varias piezas.
   CE3.2 Participar en la preparación de los huecos y cajeados para la instalación de canalizaciones y 
cajas utilizando las herramientas apropiadas para ello.
   CE3.3 Colaborar en la preparación y/o el mecanizado de las canalizaciones y cajas.
   CE3.4 Ayudar en el montaje de los armarios (racks), elementos, cajas y tubos asegurando su 
adecuada fijación mecánica y calidad estética, aplicando las    normas de seguridad vigentes.
   CE3.5 Ayudar a fijar los equipos o elementos (antenas, amplificadores entre otros) en su lugar de 
ubicación respetando las normas de seguridad vigentes.
   CE3.6 Colocar los embellecedores o tapas.
C4: Montar instalaciones de videoportería en un edificio.
   CE4.1 Identificar y ensamblar aquellos elementos que consten de varias piezas.
   CE4.2 Participar en la preparación de los huecos y cajeados para la instalación de equipos utilizando 
las herramientas apropiadas para ello.
   CE4.3 Participar en la fijación de los equipos o elementos (porteros, videoporteros, telefonillos) en su 
lugar de ubicación respetando las normas de seguridad    vigentes.
   CE4.4 Colaborar en la verificación del correcto funcionamiento de la instalación.
C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e instrucciones 
establecidas en el centro de trabajo.
   CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en los trabajos a 
realizar.
   CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
   CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, tratando de que se 
adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
   CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
   CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
   CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del 
medio ambiente.



Realizaciones profesionales:
UF0538 MONTAJE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA 
TENSION EN EDIFICIOS

-RP1 Preparar, acopiar y distribuir el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje de 
canalizaciones, tubos y soportes, en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, 
en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo las indicaciones dadas.

CR1.1 El acopio del material, herramientas y equipo se ajusta a las órdenes recibidas.
CR1.2 La distribución en obra se ajusta en tiempo y forma a las órdenes recibidas.
CR1.3 Los tubos, canalizaciones, bandejas y soportes, entre otros, se preparan en función de su tipo 
(PVC, corrugado, metálico, bandejas, entre otros) y se adecuan al trazado de la instalación, teniendo en 
cuenta las longitudes de los tramos, cambios de dirección, paso de muros y radios de curvatura entre 
otros.
CR1.4 Las normas de seguridad se aplican en el acopio, preparación y distribución del material.

-RP2 Colocar y fijar tubos, bandejas, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de baja tensión y 
domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones 
dadas.

CR2.1 El trazado de la instalación se marca utilizando los medios adecuados y siguiendo instrucciones 
dadas.
CR2.2 Los huecos de paso, rozas y cajeados entre otros, se modifican de acuerdo a las dimensiones de 
tubos, canalizaciones y cajas, si es necesario.
CR2.3 Los taladros para la fijación de los elementos se practican en el lugar indicado, utilizando el 
procedimiento y la herramienta adecuada a las dimensiones y al material a perforar.
CR2.4 Las canalizaciones, tubos y cajas se colocan en los lugares indicados en el replanteo y/o se fijan 
utilizando los elementos de sujeción (bridas, grapas, abrazaderas, entre otros), siguiendo las 
indicaciones de montaje.
CR2.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados en cada 
intervención.
CR2.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones.

-RP3 Preparar cuadros y cajas para el montaje de los elementos de las instalaciones eléctricas de baja 
tensión y domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo 
indicaciones dadas.

CR3.1 El mecanizado de la placa de montaje, perfiles y envolventes, entre otros se ajusta a las órdenes 
recibidas.
CR3.2 Los elementos suministrados en piezas se montan siguiendo las indicaciones de montaje.
CR3.3 Los equipos y elementos dentro de los cuadros se fijan en el lugar indicado y con los medios 
adecuados asegurando su sujeción mecánica.
CR3.4 El cableado de los conductores en los equipos y elementos:
   - Se conforma de acuerdo a la ubicación indicada.
   - Se tratan los extremos para su conexión y se colocan los terminales adecuados.
CR3.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados en cada 
intervención.
CR3.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de preparación de cuadros y 
cajas.

-RP4 Tender cables en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las 
condiciones de calidad y seguridad establecidas, siguiendo las indicaciones dadas.

CR4.1 La guía pasacables se introduce en el tubo y se prepara fijando los cables de forma escalonada.
CR4.2 Los cables se introducen en el interior del tubo, tirando de la guía por el otro extremo sin merma o 
modificación de sus características, y dejando cable sobrante (coca) para operaciones de conexionado, 
en cada extremo antes de cortarlo.
CR4.3 Los cables se alojan en las canalizaciones sin merma o modificación de sus características, 
utilizando los elementos auxiliares (gatos, barras, entre otros), para la manipulación de las bobinas de 
cable y fijándolos según las características de la canalización (bridas, abrazaderas, entre otros).
CR4.4 Los cables se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido.
CR4.5 Los medios técnicos y las herramientas utilizadas se emplean según los requerimientos indicados 
en cada intervención.
CR4.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de tendido de cables.



-RP5 Montar, fijar y conectar mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión y 
domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones 
dadas.

CR5.1 Los mecanismos eléctricos (interruptores, conmutadores, entre otros) y elementos de las 
instalaciones (luminarias, enchufes, entre otros), suministrados en varias piezas, se ensamblan 
siguiendo las instrucciones de montaje.
CR5.2 Los mecanismos (interruptores, conmutadores, entre otros) y elementos de las instalaciones 
(luminarias, enchufes, entre otros.) y sus elementos de sujeción se colocan, fijan y conectan en los 
lugares indicados en el replanteo, consiguiendo su sujeción mecánica, buen contacto eléctrico y calidad 
estética.
CR5.3 Los elementos (sensores y actuadores, entre otros) de las instalaciones automatizadas y sus 
elementos de sujeción se colocan, fijan y conectan en los lugares indicados en el replanteo, 
consiguiendo su sujeción mecánica, buen contacto eléctrico y calidad estética.
CR5.4 Los equipos que lo precisen se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido.
CR5.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados de cada 
intervención.
CR5.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de montaje, fijación y 
conexionado de mecanismos y elementos de la instalación.

-RP6 Colaborar en la reparación de instalaciones eléctricas y domóticas en edificios en las condiciones 
de calidad y seguridad establecidas, siguiendo indicaciones dadas.

CR6.1 La disfunción en la instalación, cuadros o componentes se verifica mediante inspección visual y/o 
medidas eléctricas elementales.
CR6.2 El elemento deteriorado y/o la parte de la instalación se sustituyen, utilizando la secuencia de 
desmontaje y montaje adecuada y restableciendo las condiciones de funcionamiento de la instalación.
CR6.3 El estado de la instalación o de alguno de sus elementos, se reconoce efectuando las pruebas 
funcionales, y/o medidas eléctricas elementales.
CR6.4 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados de cada 
intervención.
CR6.5 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de reparación de la instalación.

UF0539 MONTAJES EN INSTALACIONES DOMOTICAS EN EDIFICIOS

-RP1 Preparar, acopiar y distribuir el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje de 
canalizaciones, tubos y soportes, en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, 
en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo las indicaciones dadas.

CR1.1 El acopio del material, herramientas y equipo se ajusta a las órdenes recibidas.
CR1.2 La distribución en obra se ajusta en tiempo y forma a las órdenes recibidas.
CR1.3 Los tubos, canalizaciones, bandejas y soportes, entre otros, se preparan en función de su tipo 
(PVC, corrugado, metálico, bandejas, entre otros) y se adecuan al trazado de la instalación, teniendo en 
cuenta las longitudes de los tramos, cambios de dirección, paso de muros y radios de curvatura entre 
otros.
CR1.4 Las normas de seguridad se aplican en el acopio, preparación y distribución del material.

-RP2 Colocar y fijar tubos, bandejas, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de baja tensión y 
domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones 
dadas.

CR2.1 El trazado de la instalación se marca utilizando los medios adecuados y siguiendo instrucciones 
dadas.
CR2.2 Los huecos de paso, rozas y cajeados entre otros, se modifican de acuerdo a las dimensiones de 
tubos, canalizaciones y cajas, si es necesario.
CR2.3 Los taladros para la fijación de los elementos se practican en el lugar indicado, utilizando el 
procedimiento y la herramienta adecuada a las dimensiones y al material a perforar.
CR2.4 Las canalizaciones, tubos y cajas se colocan en los lugares indicados en el replanteo y/o se fijan 
utilizando los elementos de sujeción (bridas, grapas, abrazaderas, entre otros), siguiendo las 
indicaciones de montaje.
CR2.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados en cada 
intervención.



CR2.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones.

-RP3 Preparar cuadros y cajas para el montaje de los elementos de las instalaciones eléctricas de baja 
tensión y domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo 
indicaciones dadas.

CR3.1 El mecanizado de la placa de montaje, perfiles y envolventes, entre otros se ajusta a las órdenes 
recibidas.
CR3.2 Los elementos suministrados en piezas se montan siguiendo las indicaciones de montaje.
CR3.3 Los equipos y elementos dentro de los cuadros se fijan en el lugar indicado y con los medios 
adecuados asegurando su sujeción mecánica.
CR3.4 El cableado de los conductores en los equipos y elementos:
   - Se conforma de acuerdo a la ubicación indicada.
   - Se tratan los extremos para su conexión y se colocan los terminales adecuados.
CR3.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados en cada 
intervención.
CR3.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de preparación de cuadros y 
cajas.

-RP4 Tender cables en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las 
condiciones de calidad y seguridad establecidas, siguiendo las indicaciones dadas.

CR4.1 La guía pasacables se introduce en el tubo y se prepara fijando los cables de forma escalonada.
CR4.2 Los cables se introducen en el interior del tubo, tirando de la guía por el otro extremo sin merma o 
modificación de sus características, y dejando cable sobrante (coca) para operaciones de conexionado, 
en cada extremo antes de cortarlo.
CR4.3 Los cables se alojan en las canalizaciones sin merma o modificación de sus características, 
utilizando los elementos auxiliares (gatos, barras, entre otros), para la manipulación de las bobinas de 
cable y fijándolos según las características de la canalización (bridas, abrazaderas, entre otros).
CR4.4 Los cables se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido.
CR4.5 Los medios técnicos y las herramientas utilizadas se emplean según los requerimientos indicados 
en cada intervención.
CR4.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de tendido de cables.

-RP5 Montar, fijar y conectar mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión y 
domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones 
dadas.

CR5.1 Los mecanismos eléctricos (interruptores, conmutadores, entre otros) y elementos de las 
instalaciones (luminarias, enchufes, entre otros), suministrados en varias piezas, se ensamblan 
siguiendo las instrucciones de montaje.
CR5.2 Los mecanismos (interruptores, conmutadores, entre otros) y elementos de las instalaciones 
(luminarias, enchufes, entre otros.) y sus elementos de sujeción se colocan, fijan y conectan en los 
lugares indicados en el replanteo, consiguiendo su sujeción mecánica, buen contacto eléctrico y calidad 
estética.
CR5.3 Los elementos (sensores y actuadores, entre otros) de las instalaciones automatizadas y sus 
elementos de sujeción se colocan, fijan y conectan en los lugares indicados en el replanteo, 
consiguiendo su sujeción mecánica, buen contacto eléctrico y calidad estética.
CR5.4 Los equipos que lo precisen se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido.
CR5.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados de cada 
intervención.
CR5.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de montaje, fijación y 
conexionado de mecanismos y elementos de la instalación.

-RP6 Colaborar en la reparación de instalaciones eléctricas y domóticas en edificios en las condiciones 
de calidad y seguridad establecidas, siguiendo indicaciones dadas.

CR6.1 La disfunción en la instalación, cuadros o componentes se verifica mediante inspección visual y/o 
medidas eléctricas elementales.
CR6.2 El elemento deteriorado y/o la parte de la instalación se sustituyen, utilizando la secuencia de 
desmontaje y montaje adecuada y restableciendo las condiciones de funcionamiento de la instalación.
CR6.3 El estado de la instalación o de alguno de sus elementos, se reconoce efectuando las pruebas 
funcionales, y/o medidas eléctricas elementales.



CR6.4 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados de cada 
intervención.
CR6.5 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de reparación de la instalación.

UF0540* PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y MEDIAMBIENTALES EN LAS OPERACIONES 
AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES 
EN EDIFICIOS

-RP1 Preparar, acopiar y distribuir el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje de 
canalizaciones, tubos y soportes, en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, 
en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo las indicaciones dadas.

CR1.1 El acopio del material, herramientas y equipo se ajusta a las órdenes recibidas.
CR1.2 La distribución en obra se ajusta en tiempo y forma a las órdenes recibidas.
CR1.3 Los tubos, canalizaciones, bandejas y soportes, entre otros, se preparan en función de su tipo 
(PVC, corrugado, metálico, bandejas, entre otros) y se adecuan al trazado de la instalación, teniendo en 
cuenta las longitudes de los tramos, cambios de dirección, paso de muros y radios de curvatura entre 
otros.
CR1.4 Las normas de seguridad se aplican en el acopio, preparación y distribución del material.

-RP2 Colocar y fijar tubos, bandejas, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de baja tensión y 
domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones 
dadas.

CR2.1 El trazado de la instalación se marca utilizando los medios adecuados y siguiendo instrucciones 
dadas.
CR2.2 Los huecos de paso, rozas y cajeados entre otros, se modifican de acuerdo a las dimensiones de 
tubos, canalizaciones y cajas, si es necesario.
CR2.3 Los taladros para la fijación de los elementos se practican en el lugar indicado, utilizando el 
procedimiento y la herramienta adecuada a las dimensiones y al material a perforar.
CR2.4 Las canalizaciones, tubos y cajas se colocan en los lugares indicados en el replanteo y/o se fijan 
utilizando los elementos de sujeción (bridas, grapas, abrazaderas, entre otros), siguiendo las 
indicaciones de montaje.
CR2.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados en cada 
intervención.
CR2.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones.

-RP3 Preparar cuadros y cajas para el montaje de los elementos de las instalaciones eléctricas de baja 
tensión y domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo 
indicaciones dadas.

CR3.1 El mecanizado de la placa de montaje, perfiles y envolventes, entre otros se ajusta a las órdenes 
recibidas.
CR3.2 Los elementos suministrados en piezas se montan siguiendo las indicaciones de montaje.
CR3.3 Los equipos y elementos dentro de los cuadros se fijan en el lugar indicado y con los medios 
adecuados asegurando su sujeción mecánica.
CR3.4 El cableado de los conductores en los equipos y elementos:
   - Se conforma de acuerdo a la ubicación indicada.
   - Se tratan los extremos para su conexión y se colocan los terminales adecuados.
CR3.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados en cada 
intervención.
CR3.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de preparación de cuadros y 
cajas.

-RP4 Tender cables en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las 
condiciones de calidad y seguridad establecidas, siguiendo las indicaciones dadas.

CR4.1 La guía pasacables se introduce en el tubo y se prepara fijando los cables de forma escalonada.
CR4.2 Los cables se introducen en el interior del tubo, tirando de la guía por el otro extremo sin merma o 
modificación de sus características, y dejando cable sobrante (coca) para operaciones de conexionado, 
en cada extremo antes de cortarlo.
CR4.3 Los cables se alojan en las canalizaciones sin merma o modificación de sus características, 
utilizando los elementos auxiliares (gatos, barras, entre otros), para la manipulación de las bobinas de 



cable y fijándolos según las características de la canalización (bridas, abrazaderas, entre otros).
CR4.4 Los cables se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido.
CR4.5 Los medios técnicos y las herramientas utilizadas se emplean según los requerimientos indicados 
en cada intervención.
CR4.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de tendido de cables.

-RP5 Montar, fijar y conectar mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión y 
domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones 
dadas.

CR5.1 Los mecanismos eléctricos (interruptores, conmutadores, entre otros) y elementos de las 
instalaciones (luminarias, enchufes, entre otros), suministrados en varias piezas, se ensamblan 
siguiendo las instrucciones de montaje.
CR5.2 Los mecanismos (interruptores, conmutadores, entre otros) y elementos de las instalaciones 
(luminarias, enchufes, entre otros.) y sus elementos de sujeción se colocan, fijan y conectan en los 
lugares indicados en el replanteo, consiguiendo su sujeción mecánica, buen contacto eléctrico y calidad 
estética.
CR5.3 Los elementos (sensores y actuadores, entre otros) de las instalaciones automatizadas y sus 
elementos de sujeción se colocan, fijan y conectan en los lugares indicados en el replanteo, 
consiguiendo su sujeción mecánica, buen contacto eléctrico y calidad estética.
CR5.4 Los equipos que lo precisen se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido.
CR5.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados de cada 
intervención.
CR5.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de montaje, fijación y 
conexionado de mecanismos y elementos de la instalación.

-RP6 Colaborar en la reparación de instalaciones eléctricas y domóticas en edificios en las condiciones 
de calidad y seguridad establecidas, siguiendo indicaciones dadas.

CR6.1 La disfunción en la instalación, cuadros o componentes se verifica mediante inspección visual y/o 
medidas eléctricas elementales.
CR6.2 El elemento deteriorado y/o la parte de la instalación se sustituyen, utilizando la secuencia de 
desmontaje y montaje adecuada y restableciendo las condiciones de funcionamiento de la instalación.
CR6.3 El estado de la instalación o de alguno de sus elementos, se reconoce efectuando las pruebas 
funcionales, y/o medidas eléctricas elementales.
CR6.4 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados de cada 
intervención.
CR6.5 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de reparación de la instalación.

UF0540* PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y MEDIAMBIENTALES EN LAS OPERACIONES 
AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES 
EN EDIFICIOS

-RP1 Preparar, acopiar y distribuir el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje de 
canalizaciones, tubos y soportes en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, en las 
condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo las indicaciones dadas.

CR1.1 El acopio del material, herramientas y equipo se ajusta a las órdenes recibidas.
CR1.2 La distribución en obra se ajusta en tiempo y forma a las órdenes recibidas.
CR1.3 Los tubos, canalizaciones, bandejas y soportes, entre otros, se preparan en función de su tipo 
(PVC, corrugado, bandejas, entre otros) y se adecuan al trazado de la instalación teniendo en cuenta las 
longitudes de los tramos, cambios de dirección, paso de muros y radios de curvatura entre otros.
CR1.4 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de preparación, acopio y 
distribución del material.

-RP2 Colocar y fijar tubos, canalizaciones, soportes y registros en instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicaciones, con las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones 
dadas.

CR2.1 El trazado de la instalación se marca utilizando los medios adecuados y siguiendo las 
instrucciones de montaje.
CR2.2 Los huecos de paso, rozas y cajeados se modifican de acuerdo a las dimensiones de tubos, 
canalizaciones y cajas, si es necesario.



CR2.3 Los taladros para la fijación de los elementos se practican en el lugar indicado utilizando el 
procedimiento y la herramienta adecuada a las dimensiones y al material a perforar.
CR2.4 Las canalizaciones, tubos y cajas se colocan en los lugares indicados en el replanteo y/o se fijan 
utilizando los elementos de sujeción (bridas, grapas, abrazaderas, entre otros), indicado para la 
canalización, tubo o caja que se está fijando.
CR2.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados en cada 
intervención.
CR2.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de colocación y fijación de 
canalizaciones, soportes, tubos y registros.

-RP3 Colaborar en la preparación de armarios (racks) y registros para el montaje de los elementos de las 
instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, bajo supervisión de un técnico de nivel superior, 
en las condiciones de calidad y seguridad establecidas.

CR3.1 Los armarios suministrados en piezas se arman siguiendo las instrucciones de montaje.
CR3.2 Los equipos (hub’s, amplificadores, fuentes de alimentación, entre otros) y elementos dentro de 
los registros y armarios se fijan en su lugar de ubicación, con los medios adecuados y asegurando la 
sujeción mecánica.
CR3.3 Las operaciones auxiliares de preparación del cableado (peinar, encintar, agrupar, macear, entre 
otros) se realizan sin modificar las características de los mismos y siguiendo las instrucciones de 
montaje.
CR3.4 El conexionado de equipos y elementos en los armarios se realiza utilizando los cables 
homologados y de la categoría especificada, y consiguiendo un buen contacto eléctrico.
CR3.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados en cada 
intervención.
CR3.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de preparación de armarios.

-RP4 Tender cables en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en las 
condiciones de calidad y seguridad establecidas, siguiendo las indicaciones dadas.

CR4.1 La guía pasacables se introduce en el tubo y se prepara fijando los cables de forma escalonada.
CR4.2 Los cables (coaxial, de pares, fibra óptica entre otros) se introducen en el interior del tubo, tirando 
de la guía por el otro extremo sin merma o modificación de sus características, y dejando cable sobrante 
(coca) para operaciones de conexionado, en cada extremo antes de cortarlo.
CR4.3 Los cables se alojan en las canalizaciones sin merma o modificación de sus características, 
utilizando los elementos auxiliares (gatos, barras, entre otros), para la manipulación de las bobinas de 
cable y fijándolos según las características de la canalización (bridas, abrazaderas, entre otros).
CR4.4 Los cables se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido.
CR4.5 Los medios técnicos y las herramientas utilizadas se emplean según los requerimientos indicados 
en cada intervención.
CR4.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de tendido de cables.

-RP5 Colaborar en el montaje y fijación de los elementos y equipos de las instalaciones de 
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas, siguiendo indicaciones dadas.

CR5.1 Las antenas, mástiles, torretas, sistemas de sujeción, entre otros, de radiodifusión sonora y TV 
(terrenal y vía satélite), suministrados en varias piezas se montan y fijan siguiendo las instrucciones de 
montaje y en condiciones de seguridad.
CR5.2 Los elementos y equipos de las distintas instalaciones (sonorización, videoportería, telefonía entre 
otros), se colocan, fijan y conectan en las distintas ubicaciones (exterior, interior) en los lugares 
indicados, consiguiendo su sujeción mecánica, buen contacto eléctrico y calidad estética.
CR5.3 Los equipos que lo precisen se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido.
CR5.4 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados de cada 
intervención.
CR5.5 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de montaje y fijación de 
elementos y equipos.

UF0541 CARACTERIZACION DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS BASICOS DE INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

-RP1 Preparar, acopiar y distribuir el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje de 
canalizaciones, tubos y soportes en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, en las 



condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo las indicaciones dadas.

CR1.1 El acopio del material, herramientas y equipo se ajusta a las órdenes recibidas.
CR1.2 La distribución en obra se ajusta en tiempo y forma a las órdenes recibidas.
CR1.3 Los tubos, canalizaciones, bandejas y soportes, entre otros, se preparan en función de su tipo 
(PVC, corrugado, bandejas, entre otros) y se adecuan al trazado de la instalación teniendo en cuenta las 
longitudes de los tramos, cambios de dirección, paso de muros y radios de curvatura entre otros.
CR1.4 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de preparación, acopio y 
distribución del material.

UF0542 MONTAJE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS EN LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACION 
EN EDIFICIOS

-RP2 Colocar y fijar tubos, canalizaciones, soportes y registros en instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicaciones, con las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones 
dadas.

CR2.1 El trazado de la instalación se marca utilizando los medios adecuados y siguiendo las 
instrucciones de montaje.
CR2.2 Los huecos de paso, rozas y cajeados se modifican de acuerdo a las dimensiones de tubos, 
canalizaciones y cajas, si es necesario.
CR2.3 Los taladros para la fijación de los elementos se practican en el lugar indicado utilizando el 
procedimiento y la herramienta adecuada a las dimensiones y al material a perforar.
CR2.4 Las canalizaciones, tubos y cajas se colocan en los lugares indicados en el replanteo y/o se fijan 
utilizando los elementos de sujeción (bridas, grapas, abrazaderas, entre otros), indicado para la 
canalización, tubo o caja que se está fijando.
CR2.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados en cada 
intervención.
CR2.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de colocación y fijación de 
canalizaciones, soportes, tubos y registros.

-RP3 Colaborar en la preparación de armarios (racks) y registros para el montaje de los elementos de las 
instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, bajo supervisión de un técnico de nivel superior, 
en las condiciones de calidad y seguridad establecidas.

CR3.1 Los armarios suministrados en piezas se arman siguiendo las instrucciones de montaje.
CR3.2 Los equipos (hub’s, amplificadores, fuentes de alimentación, entre otros) y elementos dentro de 
los registros y armarios se fijan en su lugar de ubicación, con los medios adecuados y asegurando la 
sujeción mecánica.
CR3.3 Las operaciones auxiliares de preparación del cableado (peinar, encintar, agrupar, macear, entre 
otros) se realizan sin modificar las características de los mismos y siguiendo las instrucciones de 
montaje.
CR3.4 El conexionado de equipos y elementos en los armarios se realiza utilizando los cables 
homologados y de la categoría especificada, y consiguiendo un buen contacto eléctrico.
CR3.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados en cada 
intervención.
CR3.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de preparación de armarios.

-RP4 Tender cables en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en las 
condiciones de calidad y seguridad establecidas, siguiendo las indicaciones dadas.

CR4.1 La guía pasacables se introduce en el tubo y se prepara fijando los cables de forma escalonada.
CR4.2 Los cables (coaxial, de pares, fibra óptica entre otros) se introducen en el interior del tubo, tirando 
de la guía por el otro extremo sin merma o modificación de sus características, y dejando cable sobrante 
(coca) para operaciones de conexionado, en cada extremo antes de cortarlo.
CR4.3 Los cables se alojan en las canalizaciones sin merma o modificación de sus características, 
utilizando los elementos auxiliares (gatos, barras, entre otros), para la manipulación de las bobinas de 
cable y fijándolos según las características de la canalización (bridas, abrazaderas, entre otros).
CR4.4 Los cables se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido.
CR4.5 Los medios técnicos y las herramientas utilizadas se emplean según los requerimientos indicados 
en cada intervención.
CR4.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de tendido de cables.



-RP5 Colaborar en el montaje y fijación de los elementos y equipos de las instalaciones de 
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas, siguiendo indicaciones dadas.

CR5.1 Las antenas, mástiles, torretas, sistemas de sujeción, entre otros, de radiodifusión sonora y TV 
(terrenal y vía satélite), suministrados en varias piezas se montan y fijan siguiendo las instrucciones de 
montaje y en condiciones de seguridad.
CR5.2 Los elementos y equipos de las distintas instalaciones (sonorización, videoportería, telefonía entre 
otros), se colocan, fijan y conectan en las distintas ubicaciones (exterior, interior) en los lugares 
indicados, consiguiendo su sujeción mecánica, buen contacto eléctrico y calidad estética.
CR5.3 Los equipos que lo precisen se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido.
CR5.4 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados de cada 
intervención.
CR5.5 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de montaje y fijación de 
elementos y equipos.


